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I. CZESC OPISOWA

CZESC OGOLNA

Nazwa inwestyciji i adres

Inwestor

Jednostka projektowa

Uzytkownik

Cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Istniejace zagospodarowanie terenu.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Cel inwestycji

.2 Charakterystyka techniczna inwestyc;ji

221 Parametry pracy przytgczy cieplnych

222  Trasa przytgcza i spos6b uktadania rurociggow

3 ELEMENTY TECHNOLOGICZNE PRZYLACZY CIEPLNYCH

3.1 System rur
3.1.1 Rurociggi preizolowane
3.2 Komory
3.3 Armatura
3.4 Odwodnienia i odpowietrzenia
3.4.1 Odpowietrzenia i odwodnienia
3.5 Kompensacja wydtuzen
3.6 Kolana i zmiany kierunkéw trasy
3.7 Przejscia przez przegrody i zakonczenia rurociggéw
3.8 Instalacja alarmowa
3.9  Wytyczne wykonawstwa i montazu rur preizolowanych
3.9.1 Roboty ziemne
3.9.2  Wytyczne montazu rur preizolowanych
3.9.2.1 Ukiadanie rur
3.9.2.2 Montaz rurociggéw
3.9.2.3 Spawanie stalowych rur przewodowych
3.9.2.4 lzolowanie potgczen spawanych (wykonywanie zespotow zigczy)
3.9.2.5 Zasypywanie rurociggow.
3.9.2.6 Odbiory wykonanej sieci.
3.10 Proby rurociggdw

4 ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO

4.1 Zaopatrzenie budowy w media

4.2 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym
421 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
4.2.2  Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg i sanitarng
4.2.3  Skrzyzowania z siecig gazowg niskiego ci$nienia
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4.2.4  Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego przytacza cieplnego do istniejacej sieci gazowej

gW250 16
4.3 Pasy montazowe oraz pasy zajetosci terenu
4.4  Skrzyzowania z drogami, chodnikami.

441 Komora startowa i odbiorcza.
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442  Technologia robdt przewiertowych 17

443 Demontaz komoér i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 18
4.5 Skrzyzowanie z rowem na dz. nr 622 i 624 18
4.6 Skrzyzowanie z torami kolejowymi — dojazdowymi do Elektrocieptowni Rzeszéw 18

46.1 Technologia robét przewiertowych 19
4.7 Zieleh 20
5 INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY 20
6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ 20
7 WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO 21
8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA 21
9 INFORMACJE DODATKOWE 21
8 ZESTAWIENIE MATERIAL.OW 22
8.1 Zestawienie materiatow preizolowanych 22
8.2 Zestawienie materiatéw dodatkowych 22

Il. ZALACZNIKI

1. Protokét z Narady Koordynacyjnej nr GE-Z.6630.275.2018 z dnia 22.03.2018r.

2. ZaSwiadczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o braku planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatek objetych niniejszym opracowaniem

3. Uzgodnienie projektu przekroczenia rowu na dz. 622 i 624 obr. 217 przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Rzeszowie znak:
RZ.1.5.434.72.2018 z dn. 27.02.2018r

4. Uzgodnienie projektu skrzyzowania oraz zblizenia projektowanego przylacza
cieplnego do istniejgcej sieci gazowej gW250 przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie znak OT-DL.420.594.2017.7 z dn. 04.04.2018r

5. Uprawnienia budowlane - Barbara Gaik

6. Zaswiadczenie  Podkarpackiej = Okregowej Izby Inzynierow  Budownictwa
- Barbara Gaik

7. Uprawnienia budowlane - Beata Kupczakiewicz

8. Zaswiadczenie = Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow  Budownictwa
- Beata Kupczakiewicz

9. Opinia MZD dotyczgca lokalizacji przytaczy cieplnych w pasie drogowym ul.
Spétdzielczej nr: TU.416.299.2018. MK z dn. 14.06.2018r
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 1
2. Profile podtuzne sieci cieplnej skala 1:100/500 rys. 2
3. Schemat montazowy skala 1:500 rys. 3
4. Schemat instalacji alarmowej skala - rys. 4
5. Studnia z zaworami odcinajacymi skala - rys. 5
6. Szczegdt odwodnienia S.odw skala 1:25 rys. 6.1
7. Szczeg6t odwodnienia S.odw1 skala 1:25 rys. 6.2
8. Szczegédt odpowietrzenia skala 1:25 rys. 7
9. Szczegédt odpowietrzenia skala 1:25 rys.7
10. Komora rewizyjna przed i za torami kolejowymi skala - rys. 8

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409 z pézn. zm.) projekt pn:

Budowa przytaczy cieplnych do nowych obiektéw w rejonie ul. Zaleskiej
i Al. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie
— Il etap przytacze do osiedla Korona

w ramach projektu: ,Budowa nowych sieci, przylaczy i weztdw do nowych obiektow"
realizowanego w ramach dziatania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddziatanie: 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrodet wysokosprawnej kogeneracji,
Priorytet | ,Zmniejszenie emisyjno$ci gospodarki" Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko  2014-2020.  Fundusz Spéjnosci - Umowa o  dofinansowanie
nr POIS.01.06.02-00-0018/16-00

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Barbara Gaik . mgr inz. Beata Kupczakiewicz

s P o
n inz. Barbara Gaik pincrakienricz

lane do projekic i kierowania
nymi bez ograniczer specjalnosc
ie sieci, instalaci i urzadzen cieplnych,

ch, wodnociagowych i kanalizacyjnych

M awi :IWPMUS/os

Ponadto oswiadczam, ze w/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzgdzenia Rady Ministréow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 ) nie wymaga uzyskania decyzji srodowiskowe;j.



