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Pofaczenie z proj. przyigczem cieplnym
wg ZUD nr c-275/18

Zalecane minimalne wymiary wykopow

Zakres objety etapem I/ Przejscie przez sciane
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Dn[mm] Ds[mm] D[mm] [mm]| [mm] | [mm]
25 33,7 110 150 | 650 | 600
65 76,1 160 150 | 700 | 700
350 355,6 500 250 | 1000 | 1500
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1. Obsypke o grubosci 100mm wykona¢ z piasku granulacji 0 - 8 mm
(dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8 - 20 mm).
2. Aby zapewbnié dostep do wykonania spawania rur oraz montaz muf
i odgatezien nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop na ztgczach o ~250 mm.
3. Na nadsypce grubosci 200 mm (z piasku) nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg,
ZZ 7 4. Grunt (ziemia), ktérym zasypujemy pozostaly kanat, musi by¢ pozbawiony
gruzu, ostrych elementéw. Bezwzglednie muszg by¢ usunigte spod rur
podpory uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie mogg si¢ znalez¢ zadne
przedmioty moggce uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz
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Szczego6t rozstawienia ptéz w rurach

ostonowych
MANSZETA RURA PLOZY RURA MANSZETA
OSLONOWA PRZEWODOWA
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Dla wszystkich przepustéw: < - m
D2 - 500mm
Dob6ér ptozy
Nr Dtugos$c¢ Wysokos$¢ lioéé Luz S llos¢
przepustu | przepustu [m] Ty plozy [mm] elementéw [mm] obwodoéw D1

P1 66 ZR 90 12 106 94 860

e 12 ZR 90 12 111 22 813

P3 12 SM DUO | 70 9 49 22 711

LEGENDA:
Ruocmmshaw
Rurociag powrotny
SPOSOB MONTAZU MAT PIANKOWYCH Mufa - zigcze zgrzewane elekirycznie @500
) Mufa termokurczliwa usieciowane radiacyjnie 2110, 2160
Rura preizolowana Zawoér odcinajacy preiziolowany
Mufa koricowa N
Mata kompensacyjna \\\
Funkcja Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis_
Projektant mgr in2. Barbara Gaik PDK/0031/PWOS/9
m PesEzé\cu Sprawdzajacy |mgr inz. Beata Kupczakiewicz S-115/02
¥ Opracowujgcy |mgr inz. Stawomir Karwat " i ~
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po mieszkalnych przy Al. Zoinierzy | Armii WP wraz z odwodnieniami
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) Obiekt: Skala:
SAITn Przytacze cieplne wysokich parametréw 1:500
Data:
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PB-W Schemat montazowy 3.1
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