Szczeg6t rozstawienia ptéz w rurach

ostonowych
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OSLONOWA PRZEWODOWA
I lk ~ //
) .y
I L |
I |
Dla wszystkich przepustow: A < - m
D2 - 500mm
Dob6r ptozy
Nr Dtugosé Wysokos$é llos¢ Luz S llos¢
przepustu | przepustu [m] Typ plozy [mm] elementow [mm] obwodéw o
P4 43 SMDUOII 100 9 91 64 813
P5 42 SMDUO | 100 9 91 62 813

SPOSOB MONTAZU MAT PIANKOWYCH

Rura preizolowana

Uwaga!

Maty montowa¢ po obu stronach rurociagéw.

Zalecane minimalne wymiary wykopéw

Dn[mm] Ds[mm] D[mm] [mm]| [mm] | [mm]
25 33,7 110 150 | 650 | 600
65 76,1 160 150 700 | 700
350 355,6 500 250 | 1000 | 1500

1. Obsypke o grubosci 100mm wykonaé¢ z piasku granulacji 0 - 8 mm
(dopuszczalna jest zawarto$é 15% kamieni o wymiarach 8 - 20 mm).
2. Aby zapewbni¢ dostep do wykonania spawania rur oraz montaz muf

i odgatezien nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop na ztgczach o ~250 mm.
3. Na nadsypce grubosci 200 mm (z piasku) nalezy utozy¢ tasme

ostrzegawcza,

4. Grunt (ziemia), ktérym zasypujemy pozostaty kanat, musi by¢ pozbawiony

pierscier gumowy

gruzu, ostrych elementéw. Bezwzglednie muszg by¢ usunigte spod rur

podpory uzyte przy montazu. W otoczeniu rury nie mogg sie znalez¢ zadne
przedmioty mogace uszkodzi¢ jej zewnetrzny ptaszcz

LEGENDA:

Przejscie przez $ciane

Rurodi ik
Rurociag powrotny

Mufa - Ziacze zgrzewane elektrycznie @500
Mufa termokurczliwa usieciowane radiacyjnie @110, @160
Zawér odcingi i

Mufa koricowa
Mata kompensacyjna
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