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ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy: postgpowania pn.. ,Budowa przylaczy cieplnych wysokich parametréw zasilajacych
budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Bl Karoliny
w Rzeszowie” z wylaczeniem odcinka od ZAW6 do ST1

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pozn. zm.), Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujacy sposdb:

1. Zmianie ulega zapis z Rozdziatu I1I SIWZ pkt. I1I/1 ppkt 2, ktoéry otrzymuje nowe brzmienie, jest ono
nastgpujace:

.Zakres zamoOwienia obejmuje budowe przylaczy cieplnych wysokich parametréw zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegdtowo opisanymi w pkt I11/2 - I11/10.
W zakres realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez montaz zaworéw preizolowanych
ozn. ZAWG6, ktore to nalezy zakonczy¢ dennicami stalowymi oraz mufami koncowymi
(zakonczeniowymi).
Przedluzenie trzpienia zaworu ZAW6 umiesci¢ w rurze PCV Dn 250.
Pomi¢dzy tréjnikiem OS5 a zaworem ZAW6 wstawi¢ odcinek rury preizolowanej D168,3/315
o dlugosci min. 1 m”.

2. Zmianie ulega zapis z Rozdziatu III STIWZ pkt. III/5 ppkt 5.1, ktéry otrzymuje nowe brzmienie, jest
ono nastepujace:

»Montaz zawordw preizolowanych ozn. ZAW6, ktére to nalezy zakonczy¢ dennicami stalowymi
oraz mufami koncowymi (zakonczeniowymi).

Przedluzenie trzpienia zaworu ZAW6 umiesci¢ w rurze PCV Dn 250.

Pomie¢dzy tréjnikiem OS5 a zaworem ZAWG6 wstawi¢ odcinek rury preizolowanej D168,3/315
o dlugosci min. 1 m.”

3. Zmianie ulega zapis z Rozdziatu XIX SIWZ Podrozdziatu 2 pkt. 2, ktéry otrzymuje nowe brzmienie,
jest ono nastepujace:

»Zakres zamdwienia obejmuje budowg przylaczy cieplnych wysokich parametréw zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczeg6lowo opisanymi w w Podrozdziale 4 pkt 1 — 3.

W zakres realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi rowniez montaz zaworow preizolowanych
ozn. ZAWG6, ktore to nalezy zakonczyé dennicami stalowymi oraz mufami koncowymi
(zakonczeniowymi).

Przedluzenie trzpienia zaworu ZAW6 umiesci¢ w rurze PCV Dn 250.

Pomiedzy trojnikiem OS5 a zaworem ZAW6 wstawi¢ odcinek rury preizolowanej D168,3/315
o dlugo$ci min. 1 m.”
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4. Zmianie ulega zapis z Rozdziatu XIX SIWZ Podrozdzialu 4 pkt. 3 ppkt 3.1, ktory otrzymuje nowe
brzmienie, jest ono nastgpujace:

»Montaz zaworow preizolowanych ozn. ZAWG6, ktore to nalezy zakonczy¢ dennicami stalowymi
oraz mufami koncowymi (zakonczeniowymi).

Przedluzenie trzpienia zaworu ZAW6 umiesci¢ w rurze PCV Dn 250.

Pomiedzy tréjnikiem OS5 a zaworem ZAWG6 wstawi¢ odcinek rury preizolowanej D168,3/315
o dlugosci min. 1 m.”
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